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Measures in mm.



DK NO SE DE NL FR
1 Afkast Avkast Avluft Fortluft Afvoer Air rejeté
2 Indtag Inntak Intag Aufenluft Toevoer Air extérieur
3 Indblaesning Tilluft Tilluft Zuluft Inblaas Air soufflé
4 Udsugning Avtrekk Franluft Abluft Afzuiging Air repris
5 Vaegramme Veggramme Vaggram Wandrahmen Muurframe Cadre a fixation murale
6 Kondensaflgb Kondensavlgp Kondensavlopp Kondensatablauf Condensafvoer Evacuation condensats
7 El-tilslutning El-tilkobling Elektrisk anslutning Elektrischer Anschluss Elektrische aansluitningen Raccordement électrique
8 LED LED LED LED LED DEL
9 Vandeftervarmeflade \k/c?;?(\)/grmebatteri, :e/f?grevg?;r:éatteri Wassernachheizregister \l;lvzreimarmingsbatterij op Batterie a eau chaude de confort
to | Klemoneriy  Slemorieing Stermoniage Nachrasung Kondensetabiau  (nerelelaen - Redauperent Evauaton
1 Eftermontering EI- Ettermontering EI- Eftermontage Elektrisk Nachristung Elektrischer Achteraf te plaatsen Rééquipement Raccordement

tilslutning
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